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Interruptores y sistema de conexión 
empotrado en mamposterias

COCINA
- POTENCIA:  4500W
- VOLTAJE:      220V
- CONDUCTOR:  2X8+1X8+1X10 AWG THHN
- DUCTERÍA:   O 3/4"
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS ILUMINACIÓN
PLANTA ALTA GENERAL N+3.42

PLANTA ALTA GENERAL N+3.42

- POTENCIA:  746W
- VOLTAJE:      220V
- CONDUCTOR:  2X10+1X10+1X12 AWG THHN
- DUCTERÍA:   O 3/4"

MOTOR PUERTA

- POTENCIA:  3000W
- VOLTAJE:      220V
- CONDUCTOR:  2X8+1X8+1X10 AWG THHN
- DUCTERÍA:   O 3/4"

SECADORAS


