
FICHA TÉCNICA DE INSPECCIÓN 

          

LOCAL 3 CENTRO COMERCIAL LA MANZANA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Objeto del Informe 

 
INFORME TECNICO DEL ESTADO DEL PREDIO 651233 LOCAL 3 

DEL CENTRO COMERCIAL LA MANZANA PARA DAR CONTINUIDAD 
AL PROCESO LEGAL DE COMODATO A FAVOR DE LA 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE 
PICHINCHA – APDFIP 

 

Solicitante 

 
Abg. Olmedo Xavier Bermeo Tapia – DIRECTOR DE ASESORIA 
LEGAL ADMINISTRACION ZONA CENTRO MANUELA SAENZ 

 
 

Tramite Memorando Nro. GADDMQ-DAL-2021-0441-M 

Propietario según sistema catastral: MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  

Parroquia Centro Histórico Predio 651223 

Sector / 
Barrio 

Centro Histórico Clave Catastral 30001-21-003 

  

DATOS ESPECIFICOS 

Dirección: Calle García Moreno y Rocafuerte (Centro Comercial la Manzana) 

Ubicación 

 
 

 
 
 

Uso Oficina 
Área de escritura (IRM): 

3364.00 m² 
GLOBAL Estado de Conservación Bueno 

Fecha inspección: 21-may-21 Estado de uso: 
Ocupado – 
Arrendado 
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Información Constante en el Sistema 
 

IRM del Predio (GLOBAL) 
 

 
 



Características / Observaciones 

Conforme inspección realizada se observa: 

- El local se encuentra ubicado en la planta baja del Centro Comercial La Manzana (local

No. 3)

- Cuenta con acceso inclusivo (rampa y gradas) desde la Calle García Moreno

- El local al momento se encuentra ocupado por Asociación de Personas con

Discapacidad Física de Pichincha

- El local tiene una mampara interna de división (aluminio y vidrio) y cuenta con una

unidad de batería sanitaria

- El acabado del local tiene las siguientes características:

o Pisos con recubrimiento de alfombra en buen estado

o Cielo Falso de fibra en buen estado

o Cuenta con 7 lámparas tipo cajón (con 4 tubos fluorescentes cada una); mismas

que requieren mantenimiento, reparación y/o reposición de elementos. Es

necesario reponer el acrílico de las lámparas (3 unidades) además de los tubos

fluorescentes (16 unidades) que se encuentran quemados.

o La mampostería cuenta con enlucido y pintura en estado regular (requiere

repintado).

o Las instalaciones eléctricas e hidro-sanitarias se encuentran en normal

funcionamiento.

o La Mampara de vidrio y aluminio existente que divide el área de atención

(oficina) y el área de capacitación se encuentra en buen estado y conforme lo

manifestado en inspección fue colocada por el usuario.

o Las piezas sanitarias están en buen estado (es necesario colocar la tapa del

inodoro).

Criterio: 

Con los antecedentes expuestos el Departamento de Gestión Urbana emite un 
criterio FAVORABLE, para dar continuidad al trámite de Comodato. 

Técnico Responsable 

Ing. Xavier Román Román 

    Director de Gestión de Territorio - AZMS 

Elaborado: Mf. Larrea 

Revisado: S. Pazmiño


		2021-07-14T15:27:19-0500
	ROBERTO XAVIER ROMAN ROMAN




