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CR

Sentido de flujo de escorrentía

Tubería aguas servidas. PVC-D

Tubería aguas lluvia. PVC-D

Tubería ventilación. PVC-V

Áreas de aporte

Sumidero de piso en patios

Punto de desague

Caja de revisión 0.60x0.60x variable

Bajante aguas servidas. PVC-D

Bajante aguas lluvia. PVC-D

Bajante ventilación. PVC-V

SIMBOLOGÍA AGUAS SERVIDAS Y LLUVIA

HS - ESQUEMA P&D DUCTOS

IS-04

Enero 2022

NUMERO DE PREDIO

FECHA

CLAVE CATASTRAL

ESCALA

PROFESIONAL

LÁMINA

CONTIENE

10406 04 001

98963

1:75

PROPIETARIO

SELLOS

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION

1792345189001

ING. DIEGO POVEDA CALDERÓN

CI: 1723303283

REG.: 1001-15-1434327

PROYECTO

REHABILITACIÓN HOTEL QUITO

(PISO 5 Y PISO 6)

IDENTIFICACIÓN

DE DUCTOS

1

S / E
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